
 
Załącznik nr 9 

Opis przedmiotu zamówienia 

Adaptacja, utworzenie i doposażenie pracowni w ramach realizacji projektu pn.: 

„Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim”: 

 

2. Zakres prac: 

W ramach zamówienia przewiduje się następujące roboty budowlane i instalacyjne: 

a) Adaptacja 4 sal dydaktycznych 

• Dostosowanie infrastruktury budynku do obowiązujących standardów dostępności. 
• Usunięcie barier architektonicznych w celu zapewnienia swobodnego dostępu do 

pomieszczeń. 

b) Zakup i montaż klimatyzacji 

• Instalacja systemu klimatyzacyjnego z funkcją chłodzenia i ogrzewania. 

• Każda sala dydaktyczna zostanie wyposażona w klimatyzator typu Split/Inverter. 

• System klimatyzacji musi spełniać następujące normy i parametry: 
o Wydajność chłodnicza min. 3,5 kW na salę. 

o Klasa energetyczna min. A++ (chłodzenie) oraz A+ (ogrzewanie) zgodnie z normą 

EN 14511. 
o Poziom hałasu jednostki wewnętrznej max. 40 dB. 

o Czynnik chłodniczy R32 zgodny z dyrektywą UE 517/2014. 

o Możliwość sterowania zdalnego (Wi-Fi lub pilot). 

c) Malowanie ścian 

• Przygotowanie powierzchni do malowania (gruntowanie, uzupełnienie ubytków, wymiana 

kratek wentylacyjnych). 
• Dwukrotne malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenia. 

• Farby muszą spełniać normę PN-C-81914:2002 (bezpieczne farby do wnętrz użyteczności 

publicznej). 

• Kolorystyka neutralna, dostosowana do charakteru pracowni dydaktycznych. 

d) Montaż rolet okiennych 

• Instalacja rolet materiałowych typu dzień/noc lub rolet zaciemniających. 

• Rolety muszą spełniać normę PN-EN 14501:2006 w zakresie ochrony przeciwsłonecznej. 

• Mechanizm sterowania ręczny. 

e) Modernizacja i budowa sieci teleinformatycznej 

• Wykonanie nowej okablowania strukturalnego zgodnego z kategorią 6A lub wyższą. 

• Instalacja gniazd RJ-45 w układzie minimum 1 punkt na każde stanowisko komputerowe. 
• Montaż nowoczesnego switcha zarządzalnego min. 24-portowego zgodnego z IEEE 802.3. 

• Instalacja punktów dostępowych Wi-Fi zgodnych z Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). 

• Całość instalacji musi być zgodna z normą ISO/IEC 11801 dla sieci teleinformatycznych. 

• Przeprowadzenie testów sprawdzających poprawność połączeń i szybkość transmisji danych. 



 
3. Warunki realizacji zamówienia: 

• Prace muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 
BHP oraz normami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób minimalizujący utrudnienia w 

funkcjonowaniu szkoły. 

• Użycie wysokiej jakości materiałów budowlanych zgodnych z wymaganiami technicznymi. 
• Termin realizacji: do 4 miesięcy od podpisania umowy. 

• Odbiór końcowy po przeprowadzeniu testów technicznych i zatwierdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową. 

4. Dokumentacja i odbiór robót: 

• Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca przedstawi harmonogram robót do 
akceptacji przez Zamawiającego. 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji technicznej potwierdzającej 

wykonane prace. 

• Ostateczny odbiór następuje po zatwierdzeniu prac przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

 

 

Dodatkowo w ramach projektu: 

Zastosowane rozwiązania jak i materiały muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.) oraz zgodne z wymaganiami w zakresie 

dostępności określonymi w przepisach prawa, w tym ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami oraz zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. 

 

Iwona Smolińska 
Dyrektor Szkoły 

 


